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RAPORT DE INCERCARE

Nr. LCMIMA 2026 - 176A/ data emiterii: 15.06.2026

Solicitant: COMPANIA DE APA SOMES S.A.

Adres# solicitant: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. fnregistrare comand: 1891/09.06.2026

Prob# prelevati de: DSP Cluj, conform Proces verbal nr. 39/10.06.2026

Scop: Monitorizare de audit

Date Identificare proba:

Cod intern proba: LCMMA 2026 - 176A
Denumire proba**: Apa potabild

Centrul Regional de
Sandtate Publica

Cluj-Napoca

Laborator Chimia $i

Microbiologia Me

diului gi

Alimentulul

Cod RI-11-01-LCMMA

Exemplar 1

Punct de prelevare **: ZAP 1, Laborator de préjituri Pralina, Calea Baciului, nr. 2
Descriere ambalaj: recipiente din sticld cu capacitatea de 0,5 L, respectiv 1 Lsi recipiente din material

polimeric (PET) cu capacitatea de 1 L
Data prelevérii **: 10.06.2026
Data receptiei: 10.06.2026

Perioada executirii determindrilor: 10.06.2026 -12.06.2026

REZULTATE INCERCARI CHIMICE:

Nr., Denumire parametru, UM Metoda de Valoarea Limite Valoare
Crt. analiza determinatd | cuantificare | admisa cf.
metod3 0.G.Nv. 7/
2023
Pesticide, pg/l
1 | alfa-HCH SREN ISO < 0,025 0,025 0,1 pg/l
2 | gama-HCH 6468/2000 < 0,025 0,025 0,1 pg/l
3 | beta-HCH PS-02-LIM < 0,025 0,025 0,1 g/l
4 | delta-HCH ed.03/rev.03 |  <0,025 0,025 0,1 pg/l
5 | aldrin <0,009 0,009 0,03 g/l |
6 | Alfa- endosulfan (endosulfan I) < 0,025 0,025 0,1 pg/l
7 | Beta-endosulfan (endosulfan 1l) <0,025 0,025 0,1 ug/l
8 | Dieldrin < 0,009 0,009 0,03 pg/|
9 | Endrin <0,025 0,025 0,1 pg/l
10 | 44'-DDD < 0,025 0,025 0,1 pg/l
11 | Endosulfansulfat <0,025 0,025 0,1 pg/|
12 | Metoxiclor <0,025 0,025 0,1 pg/!
13 | heptaclor* < 0,009 0,009 0,03 pg/|
14 | 44’-DDT* < 0,025 0,025 0,1 pg/!
15 | 2,4'- DDD* <0,025 0,025 0,1 pg/l
16 | 2,4- DDT* <0,025 0,025 0,1 pg/l
17 | Tecnazene* <0,025 0,025 0,1 ug/l
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Nr. Denumire parametru, UM Metoda de

Crt. analiza

18 | Hexaclorbenzen* <0,025 0,025 0,1 pg/l
19 | Quintozene* <0,025 0,025 0,1 pg/l
20 | trans-heptaclor-endo-epoxid (izomer < 0,009 0,009 0,03 pg/l

A)*

21 | cis-heptaclor-exo-epoxid (izomer B)* <0,009 0,009 0,03 pg/|
22 | trans-clordan* < 0,025 0,025 0,1 pg/l
23 | cis-clordan* < 0,025 0,025 0,1 pg/!
24 | Pesticide total* (suma compusilor de - - - 0,5 ug/l

la nr. 1-23), pg/!
Hidrocarburi policiclice aromatice*

25 | Benzola)piren, pg/! SR EN ISO <0,002 0,002 0,01 pg/l
26 | Benzo(b)fluoranten, pg/| 17993/2004 < 0,010 0,010 -

27 | Benzo(k)fluoranten, ug/l <0,003 0,003 x

28 | Benzo(ghi)perilen, g/l <0,012 0,012 -

29 | Indeno(1,2,3,-cd)piren, pg/l < 0,011 0,011 -

30 | Suma compusilor de la nr. 26-29, pg/I . - - 0,10 pg/!
Hidrocarburi halogenate foarte volatile*

31 | Tetracloretend, pg/| <0,5 0,5 -

32 | Tricloretend, ug/l <0,5 0,5 -

33 | Suma compusilor tetracloretend si - - 10 pg/l

tricloretend, pg/! SREN IS0
34 | 1,2 Dicloretan, pg/| 20595:2022 <0,5 0,5 3 g/l
Trihalometani

35 | Cloroform, pg/l 70,24 0,5 -

36 | Bromdiclormetan, pg/I 2,07 05 -

37 | Dibromclormetan, pg/l <0,5 0,5 -

38 | Bromoform, pg/! <0,5 0,5 :

39 | Trihalometani total, pg/| 72,31 - 100 pg/!
40 | Benzen, pg/| <0,1 0,1 1pg/l
Metale

41 | stibiu, pg/l* SRENISO <0,2 0,2 10 pg/l

17294-2:2023
Anloni dizolvati
42 | Bromati, pg/I* SR EN1SO <3 3 10 pg/l
15061:2002

Alchilfenoli*

43 | Bisfenol A, pg/L LC-MS/MS <0,5 0,5 2,5 pg/L
44 | Nonilfenol, ng/L <250 250 300 ng/L
Substante perfluoroalchilate si polifluoroalchilate*

45 | Acid perfluorobutanoic (PFBA), pg/I SREN <0,0015 0,0015 -

46 | Acid perfluoropentanoic (PFPeA), g/l 17892:2024 <0,0015 0,0015 -
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Nr. Denumire parametru, UM Metoda de Valoarea
Crt. analizé determinat
47 | Acid perfluorohexanoic (PFHxA), pg/| <0,0015
48 | Acid perfluoroheptanoic (PFHpA), pg/! | <0,0015
49 | Acid perfluorooctanoic (PFOA), pg/l <0,0015
50 | Acid perfluorononanoic (PFNA), pg/| <0,0015
51 | Acid perfluorodecanoic (PFDA), pg/| < 0,0015
52 | Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA), <0,0015
pg/!
53 | Acid perfluorododecanoic (PFDoDA), <0,0015 0,0015 -
ug/l
54 | Acid perfluorotridecanoic (PFTrDA), <0,0015 0,0015 #
g/l
55 | Acid perfluorobutansulfonic (PFBS), <0,0015 0,0015 #
pg/!
56 | Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS), <0,0015 0,0015 B
ug/!
57 | Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS), < 0,0015 0,0015 -
ug/! SREN
58 Aci/(: perfluoroheptansulfonic (PFHpS), 17892:2024 <0,0015 0,0015 -
HE
59 | Acid perfluorooctansulfonic (PFOS), <0,0015 0,0015 -
pg/l
60 | Acid perfluorononansulfonic (PFNS), <0,0015 0,0015 -
pe/l
61 | Acid perfluorodecansulfonic (PFDS), <0,0015 0,0015 -
ug/l
62 | Acid perfluoroundecansulfonic < 0,0015 0,0015 -
63 | Acid perfluorododecansulfonic <0,0015 0,0015 -
64 | Acid perfluorotridecansulfonic, pg/| <0,0015 0,0015 o
65 | Suma PFAS, pg/| - - - 0,1 pg/L
Comentarii: v
Coordonator Laborator Responsabili analizd
chim. pr. Raluca Mo chim. pr. Cdlina Creta
expert |A, Ing. chim. CristinNagy (,/\‘
chim. pr. Daniela Pausan |
chim. pr. Cristina Horg
Rezultatele se refers numal la proba analizatd, primité de la client. Prezentul raport poate fi reprodus doar integral,
Reproducerea partial4 este permis4 doar cu aprobarea scrisd a CRSP Cluj. g
Nota 1: DeterminZrile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Nota 2: Opiniile gi interpretdrile continute de prezentul raport NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Nota 3: Informatille marcate cu (**) sunt furnizate de cétre client
Raportul contine 3 pagini
Raportul a fost eliberat in 2 exemplare.
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