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Valoare admisa
conf.
Nr. Unitate de Valoarea OG nr. 7/2023 -
Parametru . L . Metoda de analiza
crt. masura obtinuta aprobata prin legea
96/2024
HG 971/2023
- SR EN ISO 7027-1:2016
1. Turbiditate NTU <0,2 4 PSLT - 02
. SR EN ISO 10523:2012
2. pH unit. pH 71 >6,5<9,5 PSLT - 07
. . SR EN ISO 7393-1/2002
3. Clor rezidual liber mg/l 0,23 20,1<0,5 PSLT- 12
. SR ISO 7150-1:2001
4.  [Amoniu mgl/l <0,03 0,5 PSLT - 10
i . SR EN26777:2002/C91:2006
5. Nitriti (Azotiti) mg/l <0,02 0,5 PSLT - 09
- . o SR EN 27888:1997
6. Conductivitate electrica (20°C) uS/cm 223 2500 PSLT - 13

Acceptabila pentru
7. Culoare la pH 7,6 unit.PtCo (8,74)A consumatori i fara I\Pllgth_er-aZ‘?OZS HACH

modificari anormale
Acceptabil pentru .

8. Miros si gust - A/A consumatori i fara S’ELI‘EI'N 2222'2007

modificari anormale )

Fara modificari SR EN ISO 6222:2004

9. Numar de colonii la 37°C nr. ufc/ml 0

anormale PSLT - 14
10. [ Numar de colonii la 22°C nr. ufc/ml 0 S e SRS P
anormale PSLT - 14
L SR EN ISO 9308-2:2014
11. |Bacterii coliforme MPN /100ml 0 0 PSLT - 14
. . SR EN ISO 9308-2:2014
12. |Escherichia coli MPN /100ml 0 0 PSLT - 14
. A SR EN ISO 7899-2:2002
13. [ Enterococi intestinali nr. ufc /100ml 0 0 PSLT - 14
14, Clost(ldu_/m pe_rfrmgegs* nr. ufc /100ml 0 0 SR EN ISO 14189:2017
(specia, inclusiv sporii) PSLT - 21
OBSERVATII:

Analizele au fost efectuate in Laborator Analize Ape Statia de Tratare.

Parametrul clor rezidual liber a fost determinat la ora receptiei in laborator.

,<"— valoare obtinuta sub limita de cuantificare a metodei;

A - Acceptabila

“ufc” = unitati formatoare de colonii;

“MPN”= numarul cel mai probabil.

Tn conformitate cu HG nr. 971/2023, conform istoricului de monitorizare, trebuie respectate valorile 100 UFC/ml pentru parametrul nr.
colonii la 22° C si 20 UFC/ml pentru parametrul nr. colonii la 37° C.

Datorita faptului ca o parte din rezultatele microbiologice sunt interpretate la 72 de ore de la prelevarea probei buletinul este decalat.

Rezultatele din acest raport de incercare sunt valabile numai pentru proba analizata.
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